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RAPORT Z BADAN NR 18980/LB/2023

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Okrzei 140
42-300 MYSZKOW

Nr zlecenia: 22/0002478/2022

Badany obiekt: Osad sciekowy

Miejsce pobrania: Oczyszczalnia Sciekéw Myszkow
Plac magazynowy

Inne dane: -

Prébka pobrana przez: Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.

Zgodnie z : (A) PN-EN ISO 5667-13:2011;

Data pobierania: 2023-03-23

Data dostarczenia: 2023-03-23

Stan prébki: bez zastrzezen

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0003161/23

Data rozpoczecia badani: 2023-03-23
Data zakonczenia badan: 2023-03-31

Raport autoryzowat: Starszy Specjalista w Laboratorium: mgr inz. Izabela Zielinska

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta: (Mtodszy
Specjalista) Agnieszka Sibielak
certyfikat kwalifikowany nr 6a4ba3d5f5180e3b (okres waznosci:30.06.2021-30.06.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie
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Raport z badan nr 18980/LB/2023

Parametr / Wynik Jednostka
Metoda badawcza / zakres Z niepewnoscia
pH w 20°C :
A . 1 +0.
PN-EN 15933:2013-02 - (2,0-12,0) 73 : 0.4
Zawartos¢ wody 5
A 2. Po+124 9
PN-EN 15934:2013-02 - (0.5-99.5) % 82.5 : %
Sucha masa :
A . P4, 9
PN-EN 15934:2013-02 - (0.5-99.5) % 17.5 : 2.6 %
Straty przy prazeniu (LOI) / substancje organiczne '
A . Y % s.m.
PN-EN 15935:2022-01 - (0.5-99.5) % 793 : 119 %s.m
Azot ogélny Kjeldahla :
A . 1 12. % s.m.
PN-EN 13342:2002 - (0.002-12.0) % 10.9 : 2.0 %s.m
Azot amonowy / N-NH4 :
A . b0, % s.m.
PN-75/C-04576/15 - (0.01-10.0) % 0.056 i 0015 %s.m
Fosfor ogdlny / P 5
A(E . 1 +0. % s.m.
)| pN-EN 16174:2012; PN-EN 16170:2017-02 - (0.0005-10.0) % 1.65 ;o 025 %s.m
Wapn / Ca :
A(E . 1 +0. % s.m.
)| pN-EN 16174:2012; PN-EN 16170:2017-02 - (0.0001-25.0) % 175 ; 10.26 %s.m
Magnez / Mg '
A(E . P10, % s.m.
€) | PN-EN 16174:2012; PN-EN 16170:2017-02 - (0.00007-2.50) % 0459 1+ 0069 %s.m
Kadm / Cd :
A(E . 1 +0. .m.
)| PN-EN 16174:2012; PN-EN 16170:2017-02 - (0.05-200) mg/kg 245 i 1037 me/kg s.m
Miedz / Cu 5
A(E . P 119, m.
) | PN-EN 16174:2012; PN-EN 16170:2017-02 - (0.40-5000) mg/kg 97.7 : 195 me/kg s.m
Nikiel / Ni :
A(E . 1 *2. .m.
€)' | pN-EN 16174:2012; PN-EN 16170:2017-02 - (0.40-1000) mg/kg 135 : 2.0 me/kg s.m
Otéw / Pb i
A(E . 1 12. .m.
)| PN-EN 16174:2012; PN-EN 16170:2017-02 - (1.00-3000) mg/kg 278 : 2.8 meg/kg s.m
Cynk / Zn :
A(E P m.
€) | PN-EN 16174:2012; PN-EN 16170:2017-02 - (0.50-10000) mg/kg 3130 626 me/kg s.m
Chrom ogélny / Cr :
A(E . 1 +5. .m.
)| pN-EN 16174:2012; PN-EN 16170:2017-02 - (0.30-1000) mg/kg 36.6 : > me/kg s.m
Rteé¢ / Hg :
A | PN-EN 16174:2012, PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07, 0220 | £0.070 mg/kg s.m.
PB/I/11/D:10.04.2020 - (0.05-25.0) mg/kg ’
Obecnos¢ Salmonella spp. w 100g . :
A :
PN-EN ISO 6579:2017-04+A1:2020-09 nie wykryto
Liczba zywych jaj pasozytéw jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp.,
A Toxocara sp. w kg s.m. 0 5
PB/BB/5/D:26.06.2014 - (>0) '

A — badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T) — badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA — badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajgce wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)
A(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawcy ustug laboratoryjnych

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnetrznego dostawce ustug laboratoryjnych

(NR) - badanie wykonane metodg alternatywnga dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania rGwnowaznosci wynikdéw

(W) — przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastgpieniem

(S) — badanie objete zatwierdzeniem PPSE

*() — zamieszczony komentarz do wyniku

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace prébki (w tym moggace bezposrednio wptywac na waznos¢ wynikdw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan)
zostaty podane przez Klienta; wyniki badan dotycza tylko otrzymanych i badanych prébek, niepewnos¢ wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla
prébek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sg identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium, jezeli Klient nie uszczegdtowit matrycy podajac jako obiekt badan ,woda” — pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaty z prébki zakwaszonej i saczonej przez saczek miekki.
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Raport z badan nr 18980/LB/2023

Dla prébek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne sg w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace prébki mogace mie¢ wptyw
na wazno$¢ wynikdw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan) zostaty podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badan dotycza pobranych i badanych proébek, a
niepewnos¢ rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Niepewno$¢ (jezeli podano): dla badan sensorycznych podano jako przedziat sredniej geometrycznej, dla badan mikrobiologicznych niepewnos¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z ISO
29201 z zastosowaniem podejscia cato$ciowego (rozszerzona niepewnos$¢ pomiaru zostata obliczona dla wspétczynnika k=2, co odpowiada przedziatowi ufnosci ok. 95%); dla pozostatych
badar okreslono jako niepewnosé rozszerzong metody U (wspdtczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

Wyniki (za wyjatkiem badan biologicznych) znajdujace sie ponizej i powyzej zakresu metody przedstawione w sposob ilosciowy (nie w formie ,< lub >” dolnej/gérnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdujg sie poza zakresem akredytacji.

Dla rezultatéw badania podanych w formie ,< lub > y” (gdzie y=warto$¢ mezurandu odpowiadajaca dolnej/ gérnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecajacego) rozszerzona niepewnos¢ stanowi niepewno$¢ pomiaru tej wartosci.

W przypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako: mikroorganizmy sg obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania poszczegélnych badan sa identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Instrukcja ogdlnolaboratoryjng IEFO/IQ/03 ,Rozpatrywanie skarg” dostepng na stronie www.obiks.pl.

Raport moze by¢ powielany jedynie w catosci.

KONIEC RAPORTU
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